VARAVALAISIN VA-1

-Pakkauksessa mukana oleva kiinnityspanta kiinnitetaan
tuloilmakanavan ymparille puhaltimen ilmamaaranmittarin ylapuolelle.

- Valaisin asennetaan kuvan mukaisesti kiinnityspantaan ja valaisimen
litantajohdon pistoke yhdistetaan puhaltimen imuputkessa tai
moottorissa olevaan pistorasiaan.

- Mikali vaestonsuojassa on kaksi samaan suojahuoneeseen sijoitettua
puhalinta, voidaan toiseen puhaltimeen kuuluva valaisin sijoittaa muuhun
suojatilaan mukana olevaa jatkojohtoa kayttaen. Jatkojohto kiinnitetaan
ilmanjakokanavaan ja johdetaan kanavaa seuraten suojatilan sopivaan
kohtaan, esim. toiseen suojahuoneeseen. Valaisin asennetaan
ilmanjakokanavaan kiinnityspannalla.

Standardin SFS 3282 mukainen \
nimellismitaltaan & 160 tuloilmakanava. ‘

Valaisin - Halogeenipoltin 2,4 W /6 V @160
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Kiinnityspanta
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